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Przewodniczacy Rady Gminy Gardeja

W odpowiedzi na pismo zn. sprawy 0004.43.2019 z 28.11.2019 r. uprzejmie
informuje, ze powtarzajace si¢ awarie na SUW-ie w Wandowie spowodowane byty ztym
stanem technicznym przytagcza kablowego zasilajgcego stacje uzdatniania wody
w Wandowie.

W zawiazku z powyzszym Gmina Gardeja wystapita z wnioskiem do Energa Operator
Oddziat w Kwidzynie o wymiane ww. przytacza. W efekcie przeprowadzonych rozmoéw
i negocjacji, Energa Operator postanowita wymieni¢ awaryjny odcinek przytacza
energetycznego do korica tego roku, co wyeliminuje awaryjnos¢ sieci energetycznej na tym
odcinku. Nalezy rowniez rozwazy¢ wyposazenie kazdej stacji uzdatniania wody w agregaty
pradotworcze. Koszty doposazenia trzech stacji w agregaty pradotwdrcze to ok. 300 tys. zt.
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